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I. Sammendrag 
 

Denne mastergradsoppgaven ser på muligheten for å kombinere et horisontalt 

geotermisk system med et eksisterende biobrenselanlegg for dannelse av et 

hybrid energisystem ved Finnlandsmyran i Brøstadbotn. Det horisontale 

systemet kan tilknyt tes fjernvarmekretsen til biobrenselanlegget ved bruk av 

varmepumpeteknologi. Dermed kan energien som er lagret i myren benyttes til å 

øke temperaturen på vannet i fjernvarmekretsen. Relevant teori for termisk 

energi gjennomgås i oppgaven, sammen med numeriske simuleringer og 

eksperimentelle data fra myrområdet lokalisert ved biobrenselanlegget.  

 

Eksperimentelt måleutstyr er utplassert i myrområdet for å oppnå en forståelse 

for naturlige temperaturvariasjoner i Finnlandsmyran. I oppgaven presenteres 

temperaturutviklingen i myren i tidsperioden 23. november til 3. mai. Dataen 

viser en gradvis nedkjøling av myren over måleperioden. Dataen fra 

temperaturmålingene danner et grunnlag for numeriske simuleringer utført i 

Comsol Multiphysics. 

 

Simuleringene viser at et horisontalt system bestående av 3675 meter med 

kollektorslanger i Finnlandsmyran produserer omkring 82,32 MWh første 

produksjonsperiode, før produksjonen opplever et fall til omkring 74 MWh 

resterende produksjonsperioder. Den største svakheten til modellen er at 

effekten fra latent varme ble utelatt fra simuleringene. 

 

Ved å inkludere teoretiske beregninger for latent varme, viser oppgaven at 

produksjonen fra det horisontale systemet kan øke temperaturen til vannet i 

fjernvarmekretsen med omkring 1,2 ᴈ ved bruk av en to-trinns varmepumpe 

med effektfaktor 3.  

 

Oppgaven viser at det er teknisk og teoretisk mulig å kombinere de nevnte 

teknologiene til et hybrid system. Økonomiske betraktninger av lønnsomheten 

til systemet konkluderer med at et hybrid energisystem i Brøstadbotn ikke er 

økonomisk levedyktig. Dette skyldes for lave temperaturer i varmereservoaret. 
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1. Innledning  
 

Geotermisk energi er en fornybar energikilde som er mer eller mindre 

uavhengig av ytre faktorer som vær og vind. Geotermiske systemer produserer 

energi kontinuerlig og mer stabilt enn konkurrerende former for  fornybar 

energi. Dette skyldes at geotermiske systemer benytter jorden som 

varmereservoar, hvor temperaturen er svært stabil. 

 

Det eksisterer ulike teknologiske metoder for å ta varme ut av jorden, og hvilket 

system som benyttes bestemmes av termodynamiske egenskaper til 

varmereservoaret. Litteraturen  benytter ulike klassifikasjoner på 

varmereservoaret, og vanlige kriterier er dybde under overflaten, temperatur, 

entalpi, eller eksergi [Lee, 2001].  Da denne oppgaven omhandler utnyttelse av 

grunne horisontale systemer, benyttes den følgende kategoriseringen basert på 

entalpi [Boyle, 2004]: 

 

¶ Høy entalpi ɀ Vann og gass på temperaturer over 180-200 ᴈ 

¶ Medium entalpi ɀ Vann og gass ved temperaturer fra 100 ᴈ til 180 ᴈ 

¶ Lav entalpi ɀ 4ÅÍÐÅÒÁÔÕÒÅÒ ÕÎÄÅÒ ρππ ᴈ 

 

Bruksområdet til varmen som hentes ut av undergrunnen bestemmes i 

hovedsak av egenskapene til varmereservoaret, og varierer fra oppvarming av 

eneboliger til fjernvarme og elektrisitetsproduksjon. 

 

Geotermiske systemer består i hovedsak av tre deler, henholdsvis en 

varmekrets, et arbeidsmedium og en sirkulasjonspumpe. Varmekretsen 

plasseres i undergrunnen og består av en serie brønner eller kollektorslanger. 

En sirkulasjonspumpe er tilknyttet varmekretsen for å transportere 

arbeidsmediet igjennom kretsen. Arbeidsmediet er et fluid med lavere 

temperatur enn den omliggende undergrunnen, slik at fluidet tar opp varme når 

det sirkuleres igjennom varmekretsen. Hvordan geometrien til varmekretsen 

konstrueres og hvilket fluid som benyttes til  arbeidsmedium avhenger av 

egenskapene til varmereservoaret. Ved overflaten er varmekretsen koblet opp 

mot et system som utnytter varmen fra arbeidsmediet, ofte i form av en 

varmepumpe eller et kraftverk. 

 

Da denne oppgaven ser på potensialet for utnyttelse av geotermisk energi fra et 

grunt horisontalt system, legges det til grunn at oppgaven vil utelukkende 

omhandle varmereservoarer klassifisert som lav entalpi reservoarer. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Tidligere forskning  
Varmepumper benytter samme teknologi som kjøleskap, men opererer motsatt 

vei. Varmepumpen tar ut varme fra et kaldt reservoar og transporterer det til et 

varmere reservoar ved hjelp av kompresjonsteknologi. Teorien bak 

varmepumpen ble først introdusert av Lord Kelvin i 1852, men den praktiske 

interessen uteble da det var stor tilgang på kull i tidsperioden [Banks, 2012; 

Curtis 2001; Midttømme et al., 2008]. 

 

Det første patentbeskyttede varmepumpesystemet som benyttet undergrunnen 

som varmereservoar ble utviklet  av Heinrich Zoelly i Sveits, 1912 [Ball et al., 

1983; Rawlings et al., 1999]. Systemet til Zoelly benyttet grunnvann og elvevann 

som varmereservoar, og selv om patentet kom tidlig ble få systemer installert før 

2. verdenskrig [Midttømme et al., 2008; Spitler, 2005]. Det første kjente systemet 

som benyttet varme fra marken og berggrunnen ble konstruert av Robert C. 

Webber i USA, 1945 [Banks, 2012; Midttømme et al., 2008].  

 

Like etter 2. verdenskrig økte interessen for varmepumpebasert oppvarming. 

Forskningsaktiviteten  økte i perioden, og det ble foretatt en rekke installasjoner 

rundt 1950 [Spitler, 2005]. Forskningen dreide seg i hovedsak om forståelsen for 

termiske egenskaper i undergrunnen og hvordan dette varierer som funksjon av 

fuktighetsgraden i marken [Svec, 1987]. Plass og Ingersolls resultater fra 1948 

blir av en rekke forfattere trukket frem som grunnlaget for det moderne 

designet til varmepumpebaserte geotermiske systemer [Ball et al., 1983; Spitler, 

2005].   

 

I løpet av 1950-årene førte prisen på olje og gass samt en rekke 

dimensjoneringsproblemer til at antall installasjoner av varmepumpebaserte 

systemer falt, og forskningsinteressen for feltet dalte [Ball et al., 1983; Banks, 

2012; Spitler, 2005].  Systemene fikk sitt kommersielle innpass på markedet 

Figur 1: Skissering av et geotermisk system ved den nye postterminalen på 

Lørenskog [IEA, 2010]  
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først etter oljekrakket i Europa i 1973, og noe senere i USA [Rawlings et al., 

1999; Spitler, 2005]. Forskningen fortsatte i samme stil som på 50-tallet med 

flere pilotprosjekter og eksperimentelle installasjoner [Svec, 1987]. I løpet av 

70-tallet ble kobber og andre metaller skiftet ut med polyetylen som materiale i 

varmekretsen [Spitler, 2005; Svec, 1987].  

 

Derfra siktet forskningen seg inn på mulighetene for å forbedre designet til 

systemet og utvikle matematiske modeller for å forstå effekten ulike klima og 

jordsmonn har på systemet [Ball et al., 1983; Svec, 1987]. Rundt starten av 80-

tallet kom de første modellene for varmepumpebasert oppvarming, og det 

eksisterer pr. i dag flere ulike programvarer som benyttes for dimensjonering av 

slike systemer [Svec, 1987]. 

 

Flere fornybare energikilder har svakheten at produksjonen påvirkes av ytre 

faktorer som sol og vind. Ved å kombinere slike systemer med 

varmepumpebasert oppvarming kan den fornybare konfigurasjonen oppnå 

lavere fluktuasjoner i energiproduksjonen. Ulike hybride systemer eksisterer, og 

spesielt interessant er systemet til Bakker et al. fra 2004, som benyttet en 

kombinasjon av grunn geotermisk energi med solcelleteknologi. Ved å benytte 

solcellene til å produsere elektrisitet og varme, supplementert av det grunne 

geotermiske systemet, dekte dette hybride systemet 100 % av 

oppvarmingsbehovet til et ordinært nybygg i Nederland [Bakker et al., 2004]. 

 

Større vertikale systemer benyttes ofte til å levere både oppvarming og 

nedkjøling. Varme kan lagres i undergrunnen ved å la arbeidsmediet ha høyere 

temperatur enn det omliggende grunnvannet (ATES), eller berggrunnen (BTES). 

Et eksempel på et BTES system er Akershus universitetssykehus som hele året 

behøver både oppvarming og nedkjøling. Her er det boret 288 brønner, med 

dybde 200 meter, hvor enkelte brønner benyttes til oppvarming og andre 

nedkjøling [Midttømme et al., 2010]. Dette bidrar til å lagre overskuddsvarmen 

til det er behov for oppvarming, i stede for og miste denne energien som i 

konvensjonelle kjølesystem, samt forsikre at varmereservoaret ikke tømmes for 

energi.  

 

Tilsvarende løsninger er også mulig for horisontale systemer. Benli et al. har 

blant annet utviklet et system som benytter latent varme til å lagre 

overskuddsvarmen i et drivhus [Benli et al., 2008]. Overskuddsvarme fra 

drivhuset lagres i faseovergangen mellom væske og fast stoff slik at 

lagringsmaterialet til systemet kan benyttes til å varme opp drivhuset på natten 

og kalde dager. 
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Slike kombinerte systemer bidrar til å øke effektiviteten til anlegget og dermed 

dets bedriftsøkonomiske potensial. Da slike systemer er knyttet til betraktelige 

installasjonskostnader er det svært viktig at dimensjoneringen av systemet 

foretas korrekt [Rawlings et al., 1999]. Underdimensjonerte systemer medfører 

at konvensjonell oppvarming må benyttes sammen med det geotermiske 

systemet, og overdimensjonerte systemer gir en høyere installasjonskostnad 

enn hva som var nødvendig. 

 

Den samlede effekten fra direkt e forbruk av lav entalpi systemer er vanskelig å 

fastslå sikkert da det ikke eksisterer noen rapporteringskrav ved anskaffelse av 

systemet. Det estimeres at den totale produksjon ved utgangen av 2009 var 

omkring 121 TWh [Lund, 2010]. Sammenlignet med estimatene fra 2005 gir 

dette en årlig økning på omkring 10 %, noe som gjør teknologien til en av de 

raskest voksende fornybare energikildene i verden [Midttømme et al., 2008]. 

Fordelingen av den totale produksjonen er vist i figur 2 [Lund, 2010]: 

 

 
 

Geotermiske varmepumpesystemer står for omkring 49 % av den årlige 

energiproduksjonen fra geotermiske energisystemer basert på lav entalpi [Lund, 

2010]. Dette tilsvarer omkring 200 PJ pr. år, med en installert termisk kapasitet 

omkring 33 GW [Lund, 2010]. Ved å anta at dette stammer fra enkeltsystemer 

med effekt på 12 kW tilsvarer dette omkring 3 millioner varmepumpesystemer 

[Banks, 2012].  

 

Landene med størst produksjon i 2010 var USA, Kina, Sverige, Tyrkia og Japan, 

som sammen sto for omkring 55 % av den globale produksjonen [Lund, 2010]. 

Dette skyldes blant annet høy befolkning, og fordelt på befolkningen er Norge 

Figur  2: Fordelingen av produksjon fra lav entalpi systemer [Lund, 2010]  
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inne på topp 5 listen over årlig produsert energimengde, installert effekt og 

antall årlige installasjoner [Lund, 2010; Midttømme et al., 2010].  

 

I Norge ble det første varmepumpebaserte geotermiske systemet installert i 

1978 i Sørumsand [Banks, 2012]. Grunnet blant annet lave strømpriser og 

manglende politiske intensiver tok det lang tid før slike systemer fikk sitt 

innpass på markedet i Norge [Midttømme et al., 2008]. Utviklingen de senere 

årene har vært svært god, og i perioden fra 2008 til 2010 økte antall 

installasjoner fra omkring 15000 til  omtrent  26000, noe som tilsvarer en økning 

på 73 % [Midttømme et al., 2008; Midttømme et al., 2010].  

 

Den årlige energiproduksjon fra systemer i Norge var i 2010 omkring 3 TWh, 

med en installert effekt omkring 1 GW [Lund, 2010]. Omtrent  280 av systemene 

var i 2008 klassifisert som større anlegg, med levert effekt over 50 kW, og 

anleggene ved Nydalen Næringspark og Akershus universitetssykehus er blant 

Europas største varmepumpebaserte lav entalpi systemer [Midttømme et al., 

2008] 

 

Selv om den installerte effekten i Norge utgjør omkring 2 % av den totale 

installerte effekten på verdensbasis, er dette lavt sammenlignet med Sverige. I 

motsetning til Norge har varmepumpebaserte systemer vært etablert på 

markedet over lang tid i Sverige. Allerede mot slutten av 1970 tallet var det 

installert omkring 1000 varmepumpebaserte geotermiske systemer [Rawlings 

et al., 1999]. I 2010 var Sveriges installerte effekt omkring 4,4 GW med en årlig 

produksjon på omtrent 12,5 TWh, og det antas at den årlige produksjonen steg 

til omkring 15 TWh i 2012 [Banks, 2012; Lund, 2010]. 

 

De senere årene har Norge opplevd en sterk vekst i antall installasjoner av 

varmepumpebaserte grunne geotermiske systemer. Utviklingen er god og det 

estimeres at Norge vil produsere omkring 10 ɀ 14 TWh pr. år fra de nevnte 

systemene innen 2020 [Midttømme et al., 2010]. 

 

1.2 Formålet med oppgaven  
Denne oppgaven er skrevet for å undersøke potensialet for et hybrid 

energisystem bestående av et horisontalt geotermisk system og et 

biobrenselanlegg ved Finnlandsmyran i Brøstadbotn. Like ved Finnlandsmyran 

står et biobrenselanlegg tilhørende Dyrøy Energi AS som leverer varme til en 

fjernvarmekrets. Formålet til oppgaven er å undersøke mulighetene for å 

benytte det horisontale systemet til å øke temperaturen på returvannet til 

biobrenselanlegget ved bruk av varmepumpeteknologi. I den åpne litteraturen 

er det ikke funnet noen tilsvarende kombinasjoner av biobrensel og horisontale 

geotermiske systemer, og om bidraget fra det horisontale systemet er 
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tilstrekkelig for å gjøre et slikt kombinert system levedyktig skal undersøkes i 

oppgaven.  

 

For å forstå hvordan det horisontale systemet påvirker temperaturen i 

Finnlandsmyran er det foretatt temperaturmålinger i myren over 5 måneder. 

Dette er gjort for å få en forståelse for naturlige temperaturfluktuasjoner  i myren 

før en eventuell produksjon. Energipotensialet til  det geotermiske systemet er 

direkte tilknyttet  temperaturen i myren, og det danner dermed et grunnlag for 

numeriske simuleringer av det horisontale systemet. 

 

Det horisontale systemet simuleres ved bruk av Comsol Multiphysics for å få en 

innsikt i hvor mye energi som kan hentes ut fra myren, og hvordan dette 

påvirker temperaturene i myren. Dermed oppnås det en forståelse for hvilke 

egenskaper varmepumpen til systemet må ha, og om det horisontale systemet 

kan tilfredsstille disse egenskapene. En rekke praktiske hensyn må tas sammen 

med installatør før en eventuell installasjon, noe som medfører at den praktiske 

konfigurasjonen av systemet er utelatt fra oppgaven. Oppgaven har sitt 

hovedfokus mot hvor mye energi som kan produseres fra det horisontale 

systemet pr. enkelt kollektorslange og hvordan dette påvirker temperaturen i 

myren. Ved en eventuell installasjon kan dette oppskaleres sammen med 

installatør slik at systemet oppfyller effektkravene til varmepumpen. 

 

Oppgaven er skrevet for Energi LabȭÅÎ i Brøstadbotn som er et 

samarbeidsprosjekt mellom kommune, næringsliv og forskningsmiljø hvor 

deltakerne i prosjektet ønsker å få på plass et miljøvennlig energianlegg 

bestående av ulike energikilder. Hovedmålet til Energi LabȭÅÎ er at området 

rundt Brøstadbotn skal kunne basere seg på kortreist miljøvennlig energi, og slik 

at Brøstadbotn blir mindre avhengig forholdene på det regionale strømnettet. 

 

1.3 Oppbygningen av oppgaven  og begrensninger  
Denne oppgaven fortsetter herifra mot kapittel 2 som omhandler relevant teori 

for termisk energi og ulike energisystemer. Kapittel 3 og 4 er metodekapittel, 

hvor kapittel 3 omhandler biobrenselanlegget til Dyrøy Energi AS og 

datasamlingen i Finnlandsmyran. Horisontale systemer er utelatt fra 

teorikapittelet da det blir foretatt en grundigere gjennomgang av slike systemer i 

kapittel 4 hvor det danner grunnlaget for simuleringene utført i Comsol 

Multiphysics.  

 

Kapittel 5 presenterer resultatene fra simuleringene og temperaturutviklingen i 

Finnlandsmyran. Det er også foretatt enkelte teoretiske beregninger på 

relevante energimengder for systemet. Videre følger en diskusjon av resultatene 

i kapittel 6, før det foretas konklusjoner og anbefalinger for videre arbeid i 
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kapittel 7. Kapittel 8 er et bibliografikapittel, som inneholder kildehenvisninger, 

og en liste med figurer og tabeller. 

 

Da geotermisk energi er et svært bredt tema ble det nødvendig å foreta noen 

begrensninger på oppgaven. Oppgaven vil blant annet ikke dekke geotermiske 

systemer som benyttes til kraftproduksjon eller fjernvarme. Slike systemer har 

en høy installasjonskostnad som begrenser systemets praktiske potensial. 

Ettersom borekostnader reduseres i fremtiden forventes en oppblomstring av 

medium til høy entalpi systemer i Norge. Videre vil det heller ikke bli diskutert 

energilagringsystemer eller systemer hvor deler av kretsen til varmepumpen 

plasseres i marka, da disse faller noe utenfor formålet med denne oppgaven.  
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2. Teori  
 

2.1 Varmekilder  

2.1.1 Varme fra jordens kjerne  

Jordens kjerne holder en temperatur på omkring 4000 °C og det eksisterer en 

kontinuerlig varmefluks fra kjernen mot overflaten [Barbier, 2002]. Dette følger 

av termodynamikkens andre lov, som er en statistisk lov som sier at  

ethvert stort system i likevekt vil befinne seg i den makrotilstanden med høyest 

entropi1. Siden kjernen til  jordkloden ikke er i likevekt med jordoverflaten, vil 

jordens indre fortsette å avgi varme til systemene er ved samme temperatur, og 

derav entropi. Varmen som eksisterer i kjernen er restvarme fra da planeten ble 

skapt [Boyle, 2004]. 

 

Varmen i jordens indre er relativt uniformt fordelt opp til den øvre mantelen, 

omkring 660 km under jordoverflaten, hvor bergarter begynnes å forme. 

Bergartenes isolerende egenskaper forhindrer denne varmen fra å strømme fritt 

mot jordens overflate [Lutgens et al., 2007]. Varme fra jordens indre kan nå 

overflaten i områder med divergerende tektoniske plategrenser og i vulkanske 

områder. I slike områder har geotermisk energi blitt utnyttet i lang tid, da det er 

enkelt å hente ut tilstrekkelig med energi.   

 

2.1.2 Radioaktiv nedbrytning i jordskorp en  

Under dannelsen av jordkloden ble det skapt store mengder radioaktive 

elementer i jordskorpen. Dette er atomer med svært lang nedbrytningstid, og 

nedbrytningsprosessen pågår fortsatt. Nedbrytning av radioaktive elementer er 

en betydelig energikilde, og uten denne prosessen ville jorden vært nedkjølt for 

omkring 4500 millioner år siden [Boyle, 2004]. Det er kun omkring 3 % av 

energien i jordskorpen som stammer fra jordens kjerne [Rawlings et al., 1999]. 

De viktigste kildene til radioaktiv nedbrytning finnes i den øvre delen av 

kontinentalskorpen og er Uranium-238, Uranium-235, Kalium-40 og Thorium-

232 [Barbier, 2002; Gupta et al., 2006].  

 

Når disse atomene blir ustabile kvitter de seg med overskuddsenergi for å oppnå 

en lavere energikonfigurasjon. Dette skjer ved at det radioaktive atomet gir fra 

seg partikler og energi til omgivelsene, en prosess kalt radioaktiv stråling [Boyle 

et al., 2003]. Partiklene treffer deretter nye atomer og varme blir avgitt til 

                                                        

 

 
1 Se avsnitt 2.3.2 for en forklaring av entropi. 
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omgivelsene. Dermed blir jordkloden kontinuerlig varmet opp fra innsiden. Det 

er vanlig å anta at denne varmekilden er mer eller mindre uniform over hele 

jorden. Dette medfører at det eksisterer et teoretisk potensial for geotermiske 

systemer basert på høy og medium entalpi over hele verden, men økonomiske 

hensyn knyttet til boring begrenser hvor slike system er økonomisk levedyktig 

pr. i dag [Brun, 2010]. 

 

2.1.3 Mottatt varme fra solen  

Mottatt stråling fra solen er den siste viktige varmekilden for geotermiske 

systemer. For systemer som tar ut jordvarme fra omkring de 10-20 øverste 

meterne av jordskorpen er varmestråling fra solen den viktigste energikilden. 

Rundt denne dybden holder jorden en stabil temperatur året gjennom [Rawlings 

et al., 1999; Sanner et al., 2003]. Den ytre temperaturpåvirkningen fra solen 

reduseres som en tidsforsinket funksjon av dybden under overflaten, slik at 

dypere varmereservoar opplever lavere temperaturfluktuasjoner enn grunne 

reservoarer. 

 

Den termiske effekten jorden mottar fra solen kalles for solkonstanten og er gitt 

som ɻ σȢψχ ρπ 7 [Marshall et al., 2007]. Da banen til jorden rundt solen 

varierer i  større tidsperioder, er dette ikke en fysisk konstant, men noe som 

varierer over lengre perioder. Solkonstanten fordelt over arealet til jordkloden 

gir følgende varmefluks, Ὓ, fra solen til jorden pr. m2 [Marshall et al., 2007]:  

 

 
Ὓ

‌

τ “ ὶ
ρσφχ 

ὡ

ά
 

(2.1.1) 

 

Hvor:  

‌ = Solkonstanten [W] 

r = Avstanden mellom jorden og solen [m] 

 

Med en gjennomsnittlig avstand gitt som ὶ ρυπ  ρπ Í, og med 

solkonstanten som gitt over, mottar jorden 1367 W pr. kvadratmeter [Marshall 

et al., 2007]. Da jorden holder en tilnærmet konstant gjennomsnittlig 

overflatetemperatur vil ikke all denne varmen bli  absorbert av jorden, da noe 

blant annet reflekteres fra overflaten, blir tatt opp i atmosfæren, samt at jorden 

stråler ut varme som et svart legeme.  
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2.2 Varmeledning  

2.2.1 Konduksjon  

Når et molekyl varmes opp økes dets kinetiske energi, noe som fører til  økende 

intensitet for vibrasjoner i molekylet. Dette medfører at molekylet støter i 

nærliggende molekyler, og følgelig øker deres kinetiske energi. De nærliggende 

molekylene overfører så energien videre ut i omgivelsene [Barbier, 2002]. 

Denne diffusjonsprosessen av varme som følge av intermolekylære krefter kalles 

for konduksjon.   

 

Fysisk kan denne prosessen forklares med Fourier's lov [Bundschuh et al., 

2010]: 

 

 

▲ ▓ Ὕ

Ὧ π π
π Ὧ π

π π Ὧ
 

ụ
Ụ
Ụ
Ụ
Ụ
Ụ
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‬Ὕ

‬ὼ
‬Ὕ
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ủ
ủ
ủ
ủ
ủ
Ủ

 

 

 

(2.2.1) 

 

Hvor:  

q = Varmefluksen igjennom materialet [ὡ άϳ  

k = Konduktivitet stensor for anisotropt materiale [ὡ ά ὑϳ ] 

 Ὕ 4ÅÍÐÅÒÁÔÕÒÇÒÁÄÉÅÎÔÅÎ É ÍÁÔÅÒÉÁÌÅÔ [ὑάϳ ] 

 

Det negative fortegnet i ligningen kommer av at varme strømmer fra høy 

temperatur til lav temperatur. Dette medfører at T er negativ, og ligningen 

behøver dermed et negativt fortegn for at varme skal strømme fra høy 

temperatur mot lav temperatur.  

 

2.2.2 Konveksjon  

Konveksjon er overføring av varme fra et sted til et annet ved transport av et 

fluid [Schroeder, 2000]. Oppvarming fra radiatorovner foregår etter dette 

prinsippet da luft blir varmet opp, av konduksjon og stråling, og stiger opp som 

følge av at varm luft har lavere tetthet enn kald luft. Dette fører til at kald luft 

kommer i kontakt med varmekilden, blir varmet opp og stiger. Denne prosessen 

skaper det som kalles for en konveksjonscelle i et lukket rom. Lignende 

konveksjonsceller finnes både i mantelen og i atmosfæren [Lutgens et al., 2007; 

Marshall et al., 2007]. 
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2.2.3 Varmestråling  

Alle objekter stråler ut varme i form av elektromagnetisk stråling. Den totale 

mengden energi et gitt objekt stråler ut, Ὁ, er relatert til temperaturen til 

objektet fra Stefan-Blotmanns lov for svart legeme stråling [Marshall et al., 

2007]: 

 

 Ὁ  „ Ὕ  (2.2.2) 

 

Hvor: 

ʎ = Stefan-Boltzmann konstant [ὡ ά ὑϳ  

T = Temperaturen på objektet [K ] 

 

Mengden elektromagnetisk stråling fra et objekt er proporsjonal med 

temperaturen opphøyd i fjerde. Bølgelengden til  strålingen er også relatert til 

temperaturen på objektet. Generelt vil varme objekter stråle mer energi i korte 

bølgelengder enn kalde objekter. Dette følger fra teorien om svartlegeme 

stråling [Marshall et al., 2007]. 

 

2.3 Grunnleggende t ermodynamikk  
 

Termodynamikkens første lov  

Definisjon [Bundschuh et al., 2010]: 

  

 ЎὟ ὗ ὡ 

 

(2.3.1) 

Hvor:   

ɝ5 = Endring i indre energi [J] 

Q = Tilført/ tatt ut  varme [J] 

W = Arbeid utført på/av systemet [J] 

 

Termodynamikkens første lov kan uttrykkes som at endringen i indre energi for 

et isolert system skyldes varme tilført ( tatt ut av) systemet, eller arbeid utført av 

(på) systemet. Dette er termodynamikkens måte å uttrykke loven om 

konservering av energi, som sier at energien til et isolert system er konservert 

 

Entropi  

Definisjon [Schroeder, 2000]: 

 

 ὛḰ ‍ὰὲ  

 

(2.3.2) 
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Hvor: 

S = Entropi [ὐὑϳ  

‍ = Boltzmanns konstant = ρȢσψρ  10-23 [ὐὑϳ  

Г = Multiplisiteten til systemet [ ] 

 

Entropi er et mål på graden av uorden i et system, og er en sentral parameter i 

termodynamikken. Endringen i entropi, ὨὛ, ved konstant volum i en kvasistatisk 

prosess kan uttrykkes som [Schroeder, 2000]: 

 

 

 
ὨὛ

ὨὟ

Ὕ
 
ὗ

Ὕ
 

 

(2.3.3) 

Hvor: 

dU = Endring i indre energi [ὐ 

 

Da endringen i entropi er definert ved konstant volum, kan det ikke utføres noe 

arbeid på systemet. Dette medfører at W = 0, som gir opphav til dU = Q i 

ligningen over. 

 

Termodynamikkens andre lov  

Termodynamikkens andre lov er en statistisk lov som omhandler varme. Den 

uttrykker  at varme i hovedsak strømmer fra områder med høy temperatur til 

områder med lav temperatur. Det kan være små unntak, men beregninger viser 

at sannsynligheten for å oppleve en varmestrøm fra lav temperatur til høy 

temperatur er forsvinnende små.  

 

Den andre loven kan formuleres til  at entropi har en tendens til å øke 

[Bundschuh et al., 2010]:  

 

 

 

ЎὛ Ὓ Ὓ π 

 

(2.3.4) 

 

Entalpi  

Definisjon [Schroeder, 2000]: 

 

 

 

ὌḰὟ ὖὠ (2.3.5) 

 

Hvor: 

H = Entalpi [ὐ 

P = Trykk [ὖὥ 

V = Volum [ά  
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Entalpien til et system er et energimål for systemet, og benyttes som 

klassifikasjon av geotermiske systemer da mengden energi i et varmereservoar 

avhenger av både trykk, temperatur og volum [Boyle, 2004]. 

 

Latent varme  

Definisjon [Schroeder, 2000]: 

 

 

 
ὒḰ 

ὗ

ά
  

(2.3.6) 

 

 

Hvor:  

L = Latent varme [ὐὯὫϳ  

m = Masse [ὯὫ 

 

Latent varme er et utrykk for mengden energi pr. masseenhet som må tilføres et 

objekt for å gjennomføre en faseovergang. Latent varme for is er 333 J/g, noe 

som betyr at ett gram is må tilføres 333 J for å gå over til vann [Schroeder, 2000]. 

Om prosessen reverseres, slik at vannet fryser igjen, frigjøres 333 J.  

 

Varmekapasitet  

Varmekapasitet, C, er et mål for mengden energi som behøves for å øke 

temperaturen på et objekt med et gitt antall grader. 

Definisjon [Schroeder, 2000]: 

 

 

 
ὅḰ

ὗ

ЎὝ
 

(2.3.7) 

 

 

Hvor: 

ɝ4 = Temperaturendring [ὑ 

 

Fra varmekapasiteten kan spesifikk varmekapasitet, c, defineres. Dette er et mål 

for mengden varme som må tilføres for å øke temperaturen på et objekt med en 

gitt masse.  

 

Definisjon [Schroeder, 2000]: 

 

 

 

 
ὧ
ὅ

ά

ὗ

 άЎὝ 
 

(2.3.8) 

 

 

 

 

 



15 

 

Termisk konduktivitet  

Termisk konduktivitet er en materialbestemt proporsjonalitetskonstant. 

Parameteren inngår som en del av Fouriers lov, ligning (2.2.1), og er et mål på 

materialets varmeledende egenskaper [Giancoli, 2008]. For geotermisk energi er 

det interessant at is har høyere termisk konduktivitet enn vann. Dette medfører 

at is er bedre til å lede varme enn fra vann. Denne sammenhengen vil bli 

grundigere gjennomgått senere i oppgaven. 

 

2.4 Fluiddynamikk  

2.4.1 Reynolds tall  

Hvilken type strømning et fluid har klassifiseres av det dimensjonsløse tallet 

Reynolds tall [Banks, 2012]: 

 

 

 

 

ὙὩ  
ς ὶ ” Ὂ

‘ ὃ
 

 

(2.4.1) 

 

Hvor: 

ὶ $ÅÎ ÉÎÄÒÅ ÒÁÄÉÕÓÅÎ ÔÉÌ ÒĜÒÅÔ [m] 

” = Tettheten til fluidet [ὯὫάϳ  

Ὂ = Volumetrisk strømningsrate [ά ίϳ] 

‘ = Skjærviskositeten til fluidet [ὖὥ ί] 

ὃ = Areales til røret [ά ] 

 

Klassifikasjon basert på Reynolds tall gjøres på følgende måte [Banks, 2012]: 

 

¶ Laminær strømning ɀ 2ÅÙÎÏÌÄÓ ÔÁÌÌ Ѕ ςσππ 

¶ Turbulent strømning ɀ ςσππ Ѓ 2ÅÙÎÏÌÄÓ ÔÁÌÌ Ѕ τπππ 

¶ Fullstendig turbulent strømning ɀ Reynolds tall > 4000 

 

2.4.2 Tryk ktap grunnet friksjon  

Ethvert fluid som strømmer igjennom rør vil oppleve et trykkfall over lengden 

av røret som følge av friksjon mot rørets indre vegger. Størrelsen på trykkfallet, 

Ўὖ, kan kvantifiseres ved hjelp av Darcy-Weisbachs ligning [Brun, 2010]: 

  

Ўὖ  
Ὢ ὒ ”

τ ὶ
 ὺ 

 

(2.4.2) 
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Hvor: 

L = Lengden til røret varmekretsen [m] 

ὺ = Hastigheten til fluidet i røret [ά ίϳ] 

f = Friksjonstallet til røret [  ] 

 

Friksjonstallet kan estimeres fra et Moody diagram og avhenger av 

strømningstypen til fluidet , ruheten til kollektorslangen, og diameteren til 

kollektorslangen.  

  

 

2.4.3 Sirkulasjonspumpe  

De geotermiske systemene denne oppgaven diskuterer benytter en 

sirkulasjonspumpe til å transportere arbeidsmediet igjennom varmekretsen. 

Effekten pumpen leverer avhenger blant annet av trykktapet i kollektorslangene 

og den volumetriske strømningsraten i systemet. 

 

Trykktapet grunnet friksjon mellom kollektorslangene og arbeidsmediet kan 

uttrykkes som en funksjon av det hydrauliske trykkfallet i systemet på følgende 

måte [Giancoli, 2008]: 

  

Ўὖ ”ὫὬ  

 

(2.4.3) 

 

Hvor: 

Ὣ = Tyngdekraften [ά ίϳ  

Ὤ = Hydraulisk trykkhøydefall [ά] 

Figur 3: Moody diagram hvor friksjonstallet i Darcy -Weisbachs ligning kan avleses 

[Brun, 2010]  
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For at arbeidsmediet skal returnere til trykktilstanden  det hadde før 

sirkulasjonen av varmekretsen må sirkulasjonspumpen løfte trykket på den 

volumetriske massefluksen tilsvarende Ўὖ. Den totale effekten 

sirkulasjonspumpen må levere, †, kan dermed uttrykkes som: 

  

† Ὂ ”ὫὬ  Ὂ Ўὖ 

 

(2.4.4) 

 

2.5 Varmepumper  

2.5.1 Teori  

Som tidligere nevnt strømmer varme fra områder med høy temperatur, mot 

områder med lav temperatur. Varmepumper baserer seg på det samme 

prinsippet. De består av en lukket krets som bruker et varmemedium til å 

transportere varme igjennom kretsen. Varmemediet er en blanding av gass og 

væske, avhengig av trykk og temperaturforhold hvor fluidet befinner seg. Under 

er en skisse som viser hvordan en varmepumpe basert på et lav-entalpi 

geotermisk system fungerer.  

 

 
Figur 4: Skjematisk oversikt over hvo rdan en varmepumpe fungerer [Dincer et al., 2010]  

 

Det skisserte systemet er et overflatevann system som blir  grundigere 

gjennomgått senere i oppgaven. Det vil derfor kun bli fokusert på varmepumpen 

i dette delkapittelet.  

 

Prosessen begynner ved at varmepumpen tar opp varme fra omgivelsene ved 

punkt to i figur 4. Opptaket av varme skjer som følge av at temperaturen på 

varmemediet er lavere enn temperaturen på den innkommende væsken [Benli 
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et al., 2008]. Varmemediet transporteres så videre mot kompressoren via 

isolerte rør. Kompressorens oppgave er og øke temperaturen på varmemediet 

ved å øke trykket til fluidet . Det kontinuerlige arbeidet fra kompressoren 

medfører at fluidet strømmer igjennom varmekretsen. Kompressoren står for 

den eneste energikostnaden til systemet, da elektrisitet driver kompresjonen av 

varmemediet. Dagens varmepumper er svært effektive slik at varmen som tas ut 

fra kondensatoren overstiger energikostnaden i kompressoren.  

 

Fra kompressoren transporteres varmemediet mot en kondensator via isolerte 

rør. I kondensatoren er ikke systemet isolert fra omgivelsene lengre, og som 

følge av at varmemediet holder en høyere temperatur enn omgivelsene avgir 

fluidet varme til omgivelsene [Benli et al., 2008]. Varmen tatt opp i steg to, kan 

benyttes til oppvarmingsformål i punkt fire. 

 

Det avkjølte varmemediet fraktes så mot en strupeventil. Når fluidet passerer 

strupeventilen reduseres temperaturen ytterligere som følge av at fluidet havner 

i et miljø med andre trykk og volum forhold. Fra strupeventilen transporteres 

arbeidsmediet tilbake mot punkt to hvor prosessen startet. Fluidet har da 

returnert til de samme initialbetingelsene det hadde til å starte med og 

prosessen gjentas. 

 

2.5.2 Effektivitet  

Effektivi teten til varmepumpen er definert som varmen tatt ut kondensatoren, 

delt på arbeidet kompressoren gjør når den øker temperaturen til  varmemediet. 

Effektfaktoren til varmepumpen er et dimensjonsløst tall som kalles for 

varmepumpenÓ #/0ȟ ÓÏÍ ÓÔâÒ ÆÏÒ ȭcoefficient of performanceȭȢ Effektfaktoren 

definert som [Giancoli, 2008]: 

 

 

 
ὅὕὖḰ

ὗ

ὡ
 

(2.5.1) 

 

Systemet er fullstendig isolert mellom evaporatoren og kondensatoren, slik at 

det ikke er noe endring i indre energi mellom disse punktene i varmepumpen. 

Termodynamikkens første lov gir dermed Q = - W. Arbeidet blir utført av 

kompressoren på systemet, slik at arbeidet får en negativ tallverdi. Dette 

medfører at W = Q = Qut ɀ Qinn. Effektfaktoren kan dermed skrives som: 
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(2.5.2) 

 

 

 



19 

 

Varmepumpen tar opp varme fra evaporatoren, noe som medfører at systemets 

entropi økes. Kretsen er isolert frem til kondensatoren hvor varme avgis til 

omgivelsene. Når det avgis varme må også entropi bli avgitt, og fra 

termodynamikkens andre lov vil entropien til systemet alltid øke. Dette 

medfører den følgende ulikheten [Schroeder, 2000]: 

 

 

 

ὗ

Ὕ
  
ὗ

Ὕ
 

(2.5.3) 

 

Hvor Qinn, Qut, Tinn og Tut er henholdsvis energien og temperaturen ved 

evaporatoren og kondensatoren i varmepumpen. Entropien som frigis til de 

varme omgivelsene må være minst like stor som entropien systemet tar opp fra 

de kalde omgivelsene.  

Effektfaktoren til varmepumpen kan uttrykkes som en funksjon av temperatur 

ved omskrive ligning (2.5.3) som: 

 

 

 

ὗ

ὗ
  
Ὕ
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(2.5.4) 

 

Ligning (2.5.4) innsatt i ligning (2.5.2) gir følgende uttrykk for effektfaktoren 

som funksjon av temperatur: 
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(2.5.5) 

 

Fra ligningen over observeres det at for å oppnå maksimal teoretisk effekt fra 

varmepumpen må uttrykkene i ligningen være lik hverandre. Dette forekommer 

ikke i praksis da kondensatoren produserer entropi, slik at Sut > Sinn, noe som 

medfører at COP < COPmax. Ligning (2.5.5) gir følgende grenseverdi:  

 

 ÌÉÍ
 O 

ὅὕὖ Њ (2.5.6) 

 

Dette skyldes at om Tut = Tinn må det ikke utføre noe arbeid i kompressoren, slik 

at effektiviteten blir uendelig stor. Ved små temperaturforskjeller vil arbeidet 

kompressoren trenger å utføre være lavt, slik at varmepumpen får høy 

effektivitet.  

 

Dagens varmepumper har en effektfaktor mellom 3 og 6 [Lund et al., 2004]. For 

en varmepumpe med COP 5 betyr dette at om kompressoren bruker 1 kWh 

elektrisk energi for å drive varmepumpen, får systemet 5 kWh varme ut fra 

kondensatoren. 
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Effektfaktoren er ikke et konstant mål for effektiviteten, da den avhenger av inn 

og ut temperaturene til varmepumpen. Et bedre mål for den langvarige 

ÅÆÆÅËÔÉÖÉÔÅÔÅÎ ÔÉÌ ÖÁÒÍÅÐÕÍÐÅÎ ËÁÌÌÅÓ ȭseasonal performance factorȭȟ 30&ȟ ÏÇ ÅÒ 

definert som det årlige gjennomsnittet av effektfaktoren [Banks, 2012]. 

 

2.6 Lav entalpi systemer  
Som nevnt tidligere i oppgaven tar lav entalpi systemer varme ut fra jorden ved 

å sirkulere et arbeidsmedium igjennom en serie brønner eller kollektorslanger. 

Arbeidsmediet holder lavere temperatur enn den omkringliggende 

undergrunnen, slik at varme transporteres fra undergrunnen til arbeidsmediet. 

Varmen som tas opp av arbeidsmediet kan benyttes til oppvarmingsformål ved 

direkte bruk, eller ved bruk av varmepumpeteknologi. 

 

Ved bruk av en reversibel varmepumpe kan det samme systemet benyttes til 

nedkjøling i sommerhalvåret. I slike systemer avgir varmepumpen energi til 

arbeidsmediet, som transporterer energien ned i undergrunnen. Arbeidsmediet 

holder en høyere temperatur enn den omkringliggende undergrunnen, slik at 

det oppstår en varmefluks fra arbeidsmediet til undergrunnen. Dermed kan 

varme lagres til påfølgende oppvarmingssesonger. 

 

Det eksiterer ulike lav entalpi systemer som utnytter varme fra jorden, og de 

skilles i hovedsak av utformingen til varmekretsen. En beskrivelse av ulike 

systemer følger under. 

 

2.6.1 Horisontale systemer  

Horisontale geotermiske systemer er grunne systemer som tar ut energi lagret i 

undergrunnen fra solen, og latent varme i faseovergangen fra grunnvann til is. 

Horisontale systemer opererer ved for lave temperaturer for 

elektrisitetsproduksjon  og varmen benyttes derfor til oppvarmingsformål. 

 

Horisontale systemer blir grundigere dekt i metodekapittelet i sammenheng 

med simuleringer utført i Comsol Multiphysics. 

 

2.6.2 Vertikale systemer  

Vertikale systemer består av en eller flere vertikale brønner i berggrunnen. 

Avgjørende for størrelsen til brønnene er lokale geologiske forhold og effekten 

til systemet. Figur 5 viser en skissering av et vertikalt system bestående av flere 

brønner [Chiasson, 1999]. 
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Figur 5: Skissering av et vertikalt geotermisk system bestående av flere brønner [Chiasson, 1999]  

 

I vertikale systemer som benytter flere brønner må separate brønner stå 

tilstrekkelig langt ifra hverandre slik at det ikke oppstår termisk interferens i 

mellom nærliggende brønner2. Avstanden mellom brønnene vil variere på ulike 

lokaliteter, men en generell anbefaling er at omkringliggende brønner plasseres 

minimum 4 til 6 meter fra hverandre [Omer, 2006; Rawlings et al., 1999].  

 

Brønnene må etterfylles for at varmekretsen skal være i god kontakt med den 

omliggende berggrunnen. Det er viktig at materialet benyttet til etterfylling  har 

høy termisk kondukt ivitet  for å forsikre god varmeledning mellom brønnen og 

den omliggende berggrunnen [Pahud et al., 2001].  

 

Ved å kombinere nedkjøling og oppvarming fra vertikale systemer oppnås det 

lavere driftskostnader enn ved å benytte konvensjonelle nedkjølingssystemer, 

og den langvarige effekten til systemet opprettholdes [Omer, 2006]. I større 

systemer bestående av flere brønner kan det være helt nødvendig at systemet 

også benyttes til nedkjøling for å erstatte energien som hentes ut i løpet av 

oppvarmingssesongen [Pahud et al., 2001]. På denne måten bidrar nedkjølingen 

aktivt til å opprettholde systemets økonomiske levetid. 

 

Ved installasjon av vertikale systemer er det viktig at det ikke er store mengder 

løsmasser mellom berggrunnen og overflaten. Mengden løsmasser er den 

faktoren som har størst påvirkning på investeringskostnaden. Asplan Vivak 

                                                        

 

 
2 Termisk interferens vil bli diskutert nærmere i delkapittel 4.4 
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estimerte i 2011 at stabilisering av løsmasser ved boring koster omkring tre til 

fem ganger mer enn boring i berggrunn [Ramstad, 2011]. Borekostnaden i 

berggrunn er omkring 150-250 kr pr. meter og medfører at vertikale systemer 

får høyere installasjonskostnader enn horisontale systemer [Ramstad, 2011; 

Omer, 2006].  

 

2.6.3 Overflatevann systemer  

Om det eksisterer en liten innsjø eller dam i nærheten av lokaliteten hvor et lav 

entalpi system skal etableres, kan et overflatevann system være å foretrekke 

fremfor det diskuterte vertikale systemet. Overflatevann systemer kjennetegnes 

av at hele varmekretsen plasseres under vann, noe som medfører små 

temperaturfluktuasjoner i varmereservoaret. 

 

Varmekretsen er forankret til bunnen av overflatevannet for å forhindre 

bevegelse av systemet. Kollektorslangene i varmekretsen holdes noe over 

bunnen, slik at overflatevannet kan transportere varme ved konveksjon under 

varmekretsen [Omer, 2006]. Figur 6 viser et bilde av varmekretsen til et 

overflatevann før utplassering i en innsjø [Banks, 2012]. 

 

 

Figur 6: Et forankret slinky system før utplassering i innsjø [Banks, 2012]  

 

Overflatevann holder en relativt jevn temperatur året igjennom, noe som 

medfører at det kun oppstår små temperaturfluktuasjoner i varmereservoaret. 

Varmeuttak fra overflatevann medfører et lokalt temperaturfall for vannet som 

er i termisk kontakt med varmekretsen. Sirkulasjon innad i innsjøen 

transporterer varme ved konveksjon, slik at det kan antas at denne 

temperaturanomalien blir utlignet tilnærmet øyeblikkelig. 

 

Elver har samme potensial for utnyttelse av grunn geotermisk energi, men som 

følge av at vannstanden i elver varierer igjennom året er det ikke ønskelig og 
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plassere slike systemer i elver [Banks, 2012]. Under perioder med flom er det 

stor sannsynlighet for at materialer fraktet med elven kan ødelegge 

varmekretsen.  Om elver skal benyttes som varmereservoar burde det benyttes 

et åpent system.  

 

Om overflatevann er tilgjengelig nært det systemet skal varme opp kan et 

overflatevannsystem være det rimeligste geotermiske alternativet [Omer, 2006]. 

Avhengig av energimengden systemet tar ut gjelder det enkelte krav til 

størrelsen på overflatevannet. Et generelt dybdemål for overflatevannet er at 

varmekretsen plasseres 1,8 til 2,4 meter under overflaten [Omer, 2006]. Dybden 

til varmekretsen bestemmes av lokale klimatiske forhold og strukturen på 

overflatevannet.  

 

Selv om slike systemer er økonomisk gunstige behøves det relativt store 

overflateareal for å kunne benytte disse systemene. Størrelsen til 

overflatearealet bestemmes av lokale forhold, men en tommelfingerregel er 

omtrent 80 m2 pr. kW [Omer, 2006]. Videre er det svært viktig at systemer ikke 

blir overdimensjonert slik at det endrer temperaturprofilen til innsjøen, og 

dermed skader den lokale økologien [Banks, 2012]. 

 

2.6.4 Åpne systemer 

Åpne systemer fungerer veldig likt som det lukkede vertikale systemet diskutert 

tidligere. I slike systemer plasseres det minst to brønner, hvorav en 

injeksjonsbrønn og en produksjonsbrønn. I motsetning til det nevnte vertikale 

systemet er varmekretsen i slike systemer åpen, og benytter grunnvann eller 

overflatevann som varmekilde. 

 

Prosessen i grunnvannsystemer starter ved at en sirkulasjonspumpe i 

produksjonsbrønnen pumper opp grunnvann fra et akvifer. Et akvifer er en 

geologisk betegnelse på strukturer med vannbærende egenskaper, eksempelvis 

sand og oppsprukne bergarter [Lutgens et al., 2007]. Etter varme er tatt ut fra 

grunnvannet reinjiseres det i akviferet, eller dumpes i nærliggende 

overflatevann. Åpne systemer er eksemplifisert over ved bruk av grunnvann, 

men varmereservoaret kunne også vært overflatevann. 

 

En viktig forutsetning for å benytte slike systemer er at lokaliteten har 

tilstrekkelig med grunnvann eller overflatevann tilgjengelig. For åpne 

grunnvannsystemer kreves kunnskaper om hvor fort grunnvannet strømmer. 

Dette er vanligvis svært sakte, men vil være med på å avgjøre hvor nært 

brønnene kan plasseres hverandre. Det er også viktig å være klar over hvilken 

helning grunnvannsspeilet har slik at vannet som blir reinjisert i akviferet 

strømmer vekk fra produksjonsbrønnen [Banks, 2012]. 
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Figur 7: Skissering av et åpent grunnvannsystem [Banks, 2012]  

 

For grunnvannsystemer behøves kunnskaper om tykkelsen til akviferet. Under 

produksjon pumpes grunnvann ut av brønnen, noe som medfører dannelse av en 

depresjonskjegle. En depresjonskjegle er en lokal reduksjon av 

grunnvannsspeilet og oppstår som følge trykkforskjeller i undergrunnen 

[Lutgens et al., 2007]. Om brønnen er plassert for grunt, eller tar ut vann 

hurtigere enn akviferet kan erstatte det, vil brønnen etter hvert tørke ut og 

systemet kan ende opp med å endre retningen på den lokale 

grunnvannstrømningen [Keller, 2011]. Som figur 7 viser får systemet også en 

invers depresjonskjegle ved injeksjonsbrønnen. Dette skyldes at det blir injisert 

grunnvann hurtigere enn akviferet kan transportere det vekk. 

 

Grunnvann kan inneholde en del suspendert materiale, noe som kan medføre 

korrosjon av brønnen. Sedimenter som transporteres med grunnvannet kan 

også skape en sedimentering av brønnen [Omer, 2006]. Tiltak for å forhindre 

dette må inkluderes i dimensjoneringsarbeidet for å forhindre at systemets 

levetid reduseres. 

 

Åpne geotermiske systemer har noe lavere installasjonskostnader enn de 

lukkede vertikale systemene [Omer, 2006]. For å benytte åpne systemer må 

akviferet ha et sett med ønskelige egenskaper, noe som begrenser disse 

systemene til spesielle lokaliteter.  
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2.7 Økonomi  og geotermisk energi  
 

Installasjon av geotermiske systemer er knyttet til høye installasjonskostnader 

sammenlignet med konkurrerende teknologier for oppvarming og nedkjøling. 

Etter at systemet er installert er det geotermiske systemet derimot billigere enn 

sine konkurrenter. Driftskostnadene er omtrent 50 % lavere enn 

driftskostnadene ved konvensjonell oppvarming, og et fornuftig estimat for 

årlige vedlikeholdskostnader er omtrent 2 % av installasjonskostnaden [Eggen, 

1999; Rawlings et al., 1999]. Sammenlignet med luft til luft varmepumper er 

driftskostnadene 33 % lavere for vann til vann varmepumper, og luft til luft 

varmepumper opererer normalt med effektfaktor omkring 2, som er betraktelig 

lavere enn for vann til vann varmepumper [Lund et al., 2004; Rawlings, 1999]. 

 

Om forbrukeren  har oppvarmingsutstyr, eksempelvis en oljekjel, som må byttes 

ut, vil dette hjelpe med å redusere alternativkostnaden ved og investere i et 

geotermisk system. Enova støtter kjøp av vann til vann varmepumper med inntil 

10 000 kroner for private husholdninger. 

 

Varmekretser laget i polyetylen er svært slitesterke, og flere leverandører 

opererer med en garantitid på omkring 50 år [Florides et al., 2007; Rawlings et 

al., 1999]. Dermed er varmepumpen den begrensede faktoren for levetiden til  

systemet. Varmepumper har en levetid på omtrent 15 ɀ 20 år, og er enkel å 

erstatte [Rawlings et al., 1999; Omer, 2006].  

 

Generelt er geotermiske systemer som benyttes til både nedkjøling og 

oppvarming mer økonomisk levedyktige enn systemer som kun opererer i en av 

sesongene [Omer, 2006]. Dette følger blant annet av at vann til vann 

varmepumper har høyere effektfaktor enn luft til luft varmepumper, slik at 

behovet for konvensjonelle luft-til -luft varmepumper elimineres ved bruk av 

geotermisk energi til nedkjøling. Den høye installasjonskostnaden medfører også 

at større systemer er mer økonomisk forsvarlige enn mindre systemer [Rawlings 

et al., 1999]. 

 

Grunnet høye installasjonskostnader er det viktig at systemet er riktig  

dimensjonert for å forsikre økonomisk levedyktighet. Overdimensjonerte 

systemer medfører at prosjektet får høyere installasjonskostnad enn nødvendig, 

mens underdimensjonerte systemer medfører at systemet må kompenseres ved 

bruk av konvensjonelle oppvarmingsmetoder [Rawlings et al., 1999].  
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2.8 Fjernvarme  
Konvensjonell termisk kraftproduksjon inn ebærer forbrenning av råstoffer for 

produksjon av elektrisitet. Et biprodukt av denne elektrisitetsproduksjonen er 

overskuddsvarme som normalt blir sluppet ut i atmosfæren. Dette gjør at 

kraftverkene utnytter mindre av den potensielle energien lagret i råstoffene, noe 

som igjen medfører en lavere effektivitet for anlegget som helhet. For å 

forhindre denne sløsingen med energi er det fornuftig og kombinere termisk 

kraftproduksjon med fjernvarme. Fjernvarmeanlegg kan utnytte 

overskuddsvarmen ved å bruke den til å varme opp væske, normalt vann, og la 

det sirkulere igjennom en lukket krets mot et kundenettverk. 

 

 

Produksjonen starer ved varmesentralen, hvor oppvarmet vann transporteres ut 

mot et kundenett igjennom nedgravde isolerte rør. Det finnes ulike 

installasjoner på kundesiden av fjernvarmekretsen, hvorav indirekte systemer 

er mest utbredt [Gaustad, 2007]. I slike systemer plasseres en varmeveksler hos 

kunden, slik at kundene benytter en sekundær varmekrets til 

oppvarmingsformål. Etter at vannet har fullført en syklus igjennom 

fjernvarmekretsen returnerer det til varmesentralen hvor det blir varmet opp på 

nytt .  

 

Produksjonen av fjernvarme er så langt eksemplifisert ved å benytte 

overskuddsvarme fra et tradisjonelt kraftverk, men det kan også benyttes varme 

fra andre kilder som eksempelvis geotermisk energi, biobrensel, 

overskuddsvarme fra industriprosesser, og hybride systemer [Rezaie et al., 

2011]. I hybride systemer kan kraftstasjonen levere fornybar energi og 

supplementeres av konvensjonell energi ved maksimalt effektbehov [Lund, 

Figur 8: Skissering av en fjernvarmekrets basert på geotermisk energi [Bronicki, 2003]  
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2010]. Fjernvarme kan altså både være et primærprodukt som genereres ved 

varmesentralen og det kan være et biprodukt. 

 

I regioner hvor det lokale klimaet skaper behov for nedkjøling om sommeren 

kan det samme fjernvarmeanlegget også benyttes til nedkjølingsformål. I slike 

systemer avgir kundesiden varme til fjernvarmekretsen som transporteres til 

varmesentralen. I konvensjonelle systemer blir denne varmen frigitt igjennom 

piper ved varmesentralen. For fjernvarmesentraler basert på geotermisk energi 

kan denne varmen plasseres i undergrunnen hvor den lagres til  neste 

oppvarmingssesong.  

 

Ved å bruke det samme systemet til nedkjøling om sommeren vil den totale 

effektiviteten til anlegget øke. For å opprettholde høyest mulig effektivitet er det 

ønskelig med tett bebyggelse, slik at anlegget får varmet opp flest mulig 

kvadratmeter på kortest mulig varmekrets. Varmekretsen opplever et tap på 

omkring 5 ɀ 15 % i løpet av en sirkulasjon, slik at energitapet i kretsen reduseres 

ved å plassere varmesentralen nært kundene [Bakken, 2009]. 

 

2.9 Biobrensel  
Bioenergi utnytter potensiell kjemisk energi lagret i organisk materiale. 

Energien kan utnyttes på flere måter, blant annet ved forbrenning, omdanning til 

biodrivstoff og dannelse av biogass. Da denne oppgaven er tilknyttet  

biobrenselanlegget til Dyrøy Energi AS vil den utelukkende ta for seg 

forbrenning av treflis. Figur 9 viser et bilde av biobrenselanlegget til Dyrøy 

Energi AS. 

 

All biomasse inneholder potensiell energi låst i kjemiske bindinger. Ved 

forbrenning av organisk materiale brytes disse bindingene og energi frigjøres 

som varme. Varmen kan benyttes til energiformål som fjernvarme eller 

elektrisitetsproduksjon. Energien som hentes ut fra biomasse er et resultat av at 

alt organisk materiale gjennomgår fotosyntese, en prosess som lagrer energi i 

biomassen [Boyle, 2004].  

 

For effektiv forbrenning er det viktig at det er tilstrekkelig med oksygen i 

brenselovnen [Boyle, 2004]. Det er derfor normalt å benytte en eller flere vifter 

for å kontrollere oksygennivået. Videre er det særdeles viktig at biomassen 

holder en relativ  fuktighetsgrad under 25 % før forbrenning. En for høy 

fuktighetsgrad vil bidra til å redusere effektiviteten for hele anlegget [Sesseng, 

2009].  
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Treflis er en type biomasse som er svært populær. I Norge vokser trebestanden 

raskere enn den blir kuttet ned og det er dermed fult mulig å ta ut deler av 

bestanden for utnyttelse av biobrensel. Trær lagrer store mengder CO2 og det er 

derfor viktig og ikke kutte ned med skog enn hva som vokser opp. Ved 

forbrenning av treflis blir  CO2 sluppet ut i atmosfæren, men det bidrar ikke til å 

øke CO2 utslippene såfremt det dannes mer skog enn hva som blir hogd ned 

[Sesseng, 2009]. Biobrensel annonseres ofte som CO2 nøytralt, men 

livstidsanalyser viser at det slippes ut omtrent 10 g CO2 pr. kWh produsert ved 

kraftverket  [Boyle, 2004]. Disse små utslippene er å foretrekke fremfor 

fossilbaserte kraftverk som har betydelig større CO2 utslipp. 

 

Det er fordelaktig om hogging av trær foregår lokalt rundt biobrenselanlegget 

[Skagestad, 2005]. En slik prosess bidrar til å redusere klimagassutslippene i 

biobrenselanleggets verdikjede og vil redusere anskaffelseskostnaden til 

trevirket . Trær kan inneholde relativt mye vann, slik at en lang transport av 

tr evirke med høy fuktighet vil  gi høyere klimagassutslipp pr. energimengde enn 

trær som er hogd lokalt . For mindre biobrenselanlegg er det som regel 

tilstrekkelig med trevirke tilgjengelig i lokale områder, mens det for større 

anlegg kan det være nødvendig å hente trevirke fra regionale områder. En 

løsning hvor trærne tørkes før de sendes til biobrenselanlegget kan være 

fornuftig i slike tilfeller for å få en høyere energimengde ut fra brenselovnen pr. 

transportert masse [Skreiberg et al., 2011]. 

 

Utnyttelse av biobrensel for energiproduksjon er både miljøvennlig, bærekraftig, 

konkurransedyktig mot andre former for energiproduksjon.  

Figur 9: Bilde av brenselsanlegget i Brøstadbotn [Foto: Privat]  
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3. Brøstadbotn  

3.1 Biobrenselanlegget til Dyrøy Energi AS  
Biobrenselanlegget til Dyrøy Energi AS er et halv-automatisert 

forbrenningsanlegg som benytter treflis som energikilde. Figur 10 viser en 

skissering av forbrenningsprosessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegg i vegg med biobrenselanlegget er det plassert en større silo hvor treflisen 

tørker. Anlegget er tilknyttet en mindre , fullstendig automatisert silo med tørr 

treflis , som transporterer treflis mot brenselovnen etter behov [Kristensen et al., 

2012]. Denne prosessen starter ved punkt 1 i figur 10. En hydraulikkdrevet 

skrape frakter treflisen mot en horisontal tverrskrue. Skrapen skyver treflisen 

inn i tverrskruen , punkt 3 i figuren, som transporterer  flisen videre mot 

skråskruen.  

 

I skråskruen fraktes flisen videre mot brenselovnen via en siste transportskrue 

som mater treflisen i en stokerbeholder. Derfra transporteres flisen videre til 

stokerskruen som fører flisen inn i brenselovnen. Ved en eventuell brann i 

stokerskruen vil stokerbeholderen forhindre at brannen sprer seg videre i 

systemet [Kristensen et al., 2012].  

 

Figur 10: Oversiktsskisse over brenselovnen [Kristensen et al., 2012]  
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Treflisen føres inn i overkant av ovnen og transporteres igjennom ulike 

forbrenningssoner ved hjelp av automatiserte rister. I den første sonen foregår 

det en opptørking av flisen, slik at mer av det kjemiske energipotensialet kan 

utnyttes i forbrenningsprosessen. Videre føres flisen til forbrenningssonen hvor 

mesteparten av energien som er lagret i flisen tas ut som varme, før den til slutt 

føres over i en utbrenningssone [Kristensen et al., 2012]. Utbrent treflis 

transporteres mot et system av askeskruer som frakter  asken mot en container. 

 

Brenselovnen er tilknyttet fire vifter som genererer en optimal 

forbrenningsprosess. Plasseringen av disse er skissert i figur 11 og kalles 

henholdsvis primærviften, sekundærviften, tertiærviften og røykgassviften.  

 

Primærviften tilfører oksygen i mellom ristene og igangsetter tørkeprosessen i 

ovnens første sone, samt bidrar til en nedkjøling av ristene [Kristensen et al., 

2012]. Sekundærviftens hovedoppgave er å kontrollere oksygennivået i 

brenselovnen. Dette er en vital oppgave for å oppnå maksimal effektivitet fra 

ovnen [Boyle, 2004]. Videre styrer tertiærviften  temperaturen i ovnen, mens 

røykgassviften frakter eksos ut fra ovnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vannet som transporteres i fjernvarmekretsen går over i en rekke mindre rør 

ved inngangen til brenselovnen. Dette gjøres for å gi vannet et større 

overflateareal slik at oppvarmingsprosessen gjennomføres effektivt. Vannet 

pumpes ut mot kundenettet via isolerte fjernvarmerør, hvor varmevekslere 

benyttes til å overføre varme fra fjernvarmekretsen til  sekundære kundekretser.  

 

Figur 11: Skissering av forbrenningsprosessen [Kristensen et al., 2012 ]  
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Pr. i dag leverer biobrenselanlegget energi til en kommunal 

administrasjonsbygning, et pleiehjem, eldreboliger, driftsbygningen til Dyrøy 

mat, et utviklingsbygg, et kjøpesenter, Dyrøy taxisentral, Elvetun skole med 

basseng og en mindre utendørs fotballbane med oppvarmet underlag, samt 

Dyrøy barnehage og 3 kommunale bolighus. 

 

De senere årene har anlegget opplevd problemer med automatikken til 

styringssystemet. Enkelte av disse ble fikset våren 2012 da tre studenter ved UiT 

skrev et hovedprosjekt som omhandlet automasjon av anlegget [Kristensen et 

al., 2012].  

 

3.2 Dagens produksjon  
Fjernvarmekretsen er omkring 2000 meter lang og leverer varme til et 

boligareal på omtrent  16 000 kvadratmeter. Varmekretsen består av to 

nedgravde rør, hvor et rør frakter varmt vann fra varmesentralen mot kundene, 

mens det andre røret frakter kaldere vann tilbake. Varmetapet i 

fjernvarmekretsen er omkring 10 % av energimengden som transporteres fra 

brenselovnen.  

 

Brenselovnen har en installert  kapasitet på 1 MW og en årlig produksjon 

omkring 3,3 GWh. Vannet som sendes til kundene holder en temperatur på 

omtrent  85 °C, mens returvannet holder temperaturer innenfor intervallet  65-75 

°C. De eksakte temperaturene kan overvåkes på anlegget og varierer sammen 

med behovet for oppvarming.  

 

Da Brøstadbotn ligger i relativt kalde klimatiske områder er det ikke behov for å 

benytte anlegget til nedkjøling om sommeren. Det nøyaktige tidspunktet for når 

anlegget stanser produksjonen og når den gjenopptas avhenger av behovet for 

oppvarming, og dermed lufttemperaturene.  

 

3.3 Geografiske forhold i Brøstadbotn  
Brøstadbotn er et tettsted med omkring 500 innbyggere, lokalisert i Troms på 

koordinatene 69 °N, 17 °Ø. Figur 12 viser et løsmassekart av undergrunnen i 

området [NGU, 2013]. Undergrunnen består for det meste av marine 

strandavsetninger og forvitringsmateriale, tilknyttet større myrområder nord-

øst for Brøstadbotn sentrum.  Det skraverte området i figuren viser 

overflatearealet som benyttes for numeriske simuleringer senere i denne 

oppgaven.  
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Figur 12: Løsmassekart over Brøstadbotn. Rosa er forvitringsmateriale, mørk blå er marine 

strandavsetninger og brun er myrområder. Det skravert e området  viser  et overflateareal  på 27 000 

m2 som benyttes i de numeriske simuleringene [NGU , 2013]. 

Biobrenselanlegget til Dyrøy Energi AS er lokalisert vest for Finnlandsmyran, i 

området hvor de marine strandavsetningene møter myrområdet. Figur 13 viser 

biobrenselanlegget og området hvor temperaturmålinger ble foretatt. Som vist i 

figuren er samtlige temperaturmålinger foretatt i ytterkanten av myrområdet. 

 

 Figur 13: Oversiktskart over biobrense lanlegget og området hvor temperaturmålingene ble foretatt 

[NGU, 2013]  
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Figur 14 viser et plot over årlige temperaturvariasjoner i Brøstadbotn fra 2012, 

hentet fra biobrenselanleggets kontrollsystemer. Lufttemperaturen er vist i 

blått, mens temperaturen til produksjonsvannet og returvannet er vist i 

henholdsvis rødt og grønt. Merk at skalaen på venstre side er lufttemperaturen, 

mens temperaturskalaen på høyre side tilhører produksjon- og returvann fra 

fjernvarmeanlegget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 14: Plot som viser årlige temperaturvariasjoner på lufttemperaturen, produksjonsvannet og 

returvannet fra biobrenselanleggets kontrollsystemer [Dyrøy Energi AS , 2013] 

 

Da disse målingene kun viser temperaturene for 2012, og ikke noen langvarig 

trend, er figur 15 inkludert for å vise midlet temperaturer fra 1961 til 1990 i 

Brøstadbotn. Dataene er interpolert fra omkringliggende målestasjoner av 

Norges meteorologiske institutt, og gir en midlere årstemperatur på 3.2 °C. 

 

Figur 15: Plot som viser årlige middeltemperaturer i Brøstadbotn [ Eklima, 2013 ] 






















































































































